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i Gminy Lwowek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwowek

Ocena jakosSci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym TomyS$lu zgodnie z §23
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), przesyla oceng obszarowa
jakosci wody dla gminy Lwowek za 2020 r. oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego
konsumentow.

Liczba ludnosci w gminie Lwowek wedlug danych z Urzedu Statystycznego
w Poznaniu wynosi 9 150 oséb.

Producentem wody zaopatrujgcym ludnos¢ gminy Lwowek jest Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Lwoéwku sp. z o. o., ul. Powstancow Wlkp. 40, 64-310 Lwowek. Do ww.
przedsigbiorstwa nalezg 2 wodociagi publiczne: wodocigg publiczny Lwowek oraz wodociag
publiczny Chmielinko, z ktérych produkowana woda zaopatruje ludnos¢ gminy Lwowek
tj. 9 023 osob oraz 280 mieszkancoéw gminy Pniewy.

Ponadto, ludno$¢ dwdch miejscowosei nalezgcych do gminy Lwoéwek zaopatrywana jest
w wode z wodociggu publicznego Chraplewo, z gminy Kuslin. Liczba ludnosci
zaopatrywanej w wodg z ww. wodociggu to 78 osdb.

e Wodociag publiczny Lwowek

Dobowa produkcja wody z ww. wodociggu, liczona jako $rednia z ostatniego roku
kalendarzowego wynosi 1 258,871 m*/d.

Woda poddawana jest procesowi uzdatniania. Woda surowa ze studni ujmowana jest
przy pomocy pomp glebinowych i tloczna na urzadzenia uzdatniajgce. Sprezarka tloczy
powietrze do aeratoréw, w ktorych nastgpuje wymieszanie powietrza z woda surowa.
Napowietrzona woda surowa podawana jest na filtry, w ktérych zachodzi proces odzelaziania
i odmanganiania. Uzdatniona woda podawana jest do sieci wodociggowej. Nadmiar wody
kierowany jest do 2 zbiornikow terenowych.

Dezynfekcja wody prowadzona jest okresowo w przypadku awarii oraz planowanych
napraw/remontow przy uzyciu podchlorynu sodu.
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Wodociag publiczny Lwowek zaopatruje w wode 8 169 os6b w gminie Lwowek
w nastepujacych miejscowosciach: Lwowek, Brody, Brodki, Gronsko, Grudzianka, Jozefowo,
Komorowice, Komorowo, Krzywy Las, Linie, Pakostaw, Wymyslanka, Z¢bowo, Konin,
Pawlowek, Posadowo, Zgierzynka oraz 280 0séb w miejscowosci Turowo (gmina Pniewy),
a takze okoto 405 0séb w miejscowosci Chmielinko.

W 2020r. pobrano z ww. wodociggu 23 probki wody do badan laboratoryjnych
w ramach prowadzonego monitoringu, w tym 15 prébek pobranych w ramach kontroli
wewngtrznej przez zarzgdzajacego wodociagiem. Jako$¢ wody z wodociagu publicznego
Lwowek nie budzila zastrzezetn w roku 2020.

W 2020r. nie prowadzono dzialan naprawczych w zwigzku z niewlasciwa jakoscia
wody. Natomiast wystgpily cztery awarie na sieci wodociggowej ww. wodociagu, w zwigzku
z ktorymi Zarzadca wodociggu w ramach dzialan naprawczych prowadzil plukanie
i dezynfekcje sieci, a nast¢pnie pobrat probki do badan laboratoryjnych.

Na terenic zaopatrywanym w wod¢ z wodociggu publicznego Lwowek w 2020r. nie
zgloszono reakcji niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody.

W 2020r. nie prowadzono postepowan administracyjnych oraz nie wydano decyzji
w zakresie jakosci wody z ww. wodociggu. Zostala natomiast wydana weryfikacja dla
wyrobow stosowanych do dystrybucji wody.

Jakos¢ wody =z wodociagu publicznego Lwowek spelniala  wymagania
obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) 1 nie ulegla zmianie
w stosunku do 2019r.

W zwigzku z powyzszym obowigzuje tre$¢ decyzji wydanej przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomy$lu z dnia 28.06.2007r, znak sprawy:
ON-HK-420/3/3M-4/07 stwierdzajacej przydatnosé wody do spozycia.

e  Wodociag publiczny Chmiclinko

Dobowa produkcja wody z ww. wodociggu, liczona jako $rednia z ostatniego roku
kalendarzowego wynosi 40,67 m*/d.

Woda poddawana jest procesowi uzdatniania. Woda surowa ze studni ujmowana jest
przy pomocy pomp glebinowych i tloczna na urzadzenia uzdatniajace. Spre¢zarka tloczy
powietrze do aerator6w, w ktérych nastgpuje wymieszanie powietrza z woda surowa.
Napowietrzona woda surowa podawana jest na filtry, w ktérych zachodzi proces odzelaziania
i odmanganiania. Uzdatniona woda podawana jest na hydrofory, a nast¢pnie do sieci
rozdzielcze;j.

Dezynfekcja wody prowadzona jest okresowo (w przypadku awarii, planowanych
napraw/remontéw) przy uzyciu podchlorynu sodu.

Wodocigg publiczny Chmielinko zaopatruje w  wode czgs¢  mieszkafncow
miejscowosci Chmielinko tj. okolo 135 osdb.

W 2020r, pobrano z ww. wodociagu 9 probek wody do badan laboratoryjnych
w ramach prowadzonego monitoringu, w tym 7 probek pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej przez zarzadzajacego wodociagiem.

Jakos¢ wody byla kwestionowana. W 2020r. prowadzono dziatania naprawcze
w zwigzku z niewlasciwa jakoscia wody. W III kwartale 2020 roku wyniki badan
laboratoryjnych pobranej probki wody w ramach kontroli urzgdowej wykazaly przekroczenie
parametru mikrobiologicznego tj. ogdlnej liczby mikroorganizmow w 22°C £ 2° po 72h.
W ramach prowadzonego monitoringu wewnetrznego zarzadzajacy wodociggiem pobrat
prébki wody do badan laboratoryjnych. Wyniki badan nie potwierdzily ww. przekroczenia.
W IV kwartale 2020r. badania laboratoryjne probki wody pobranej w ramach kontroli
wewngtrznej wykazaly ponowne przekroczenie parametréw mikrobiologicznych tj. ogdlnej
liczby mikroorganizméw w 22°C + 2° po 72h oraz bakterii grupy coli. Zarzadca wodociggu
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podjgt dzialania naprawcze oraz pobral probke wody do badan laboratoryjnych, ktére nie
wykazaly juz przekroczen ww. parametrow. Wielkodé oraz rodzaj przekroczen nie miaty
wplywu na zdrowie konsumentow.

W 2020r. nie prowadzono dzialan naprawczych w zwigzku 2z awariami
wystgpujacymi na sieci wodociagu publicznego Chmielinko.

Na terenie zaopatrywanym w wode z wodociggu publicznego Chmielinko
w 2020r. nie zgloszono reakcji niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody.

W 2020r. nie prowadzono postepowan administracyjnych w zakresie jakosci wody
z ww. wodociggu.

Jakos¢ wody =z wodociggu publicznego Chmielinko spelniala  wymagania
obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i nie ulegla zmianie
w stosunku do 2019r.

W zwigzku z powyzszym obowigzuje tresé decyzji wydanej przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomys$lu z dnia 08.10.2007r. znak sprawy:
ON-HK-420/1/3W-3(1)/07 stwierdzajacej przydatnosgé wody do spozycia.

Aktualne  komunikaty i informacje o jakosci  wody dostepne sa na stronie
internetowej Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyslu:
WWW.psse-nowytomysl.pl

mgr MWrosidwa Luczak-Babelek

specialista epidemiolog

D.K.
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