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91,00
_Uml 85,00

Zagospodarowanie
terenu pompowni PS-4
skala 1:200

Utwardzenie nawierzchni kostka ketonowa ‘Polbruk’ 8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej gr. IS5 cm

$200

oo
1

Szafka elektryczna przytacza elektrycznego ZKP 10/1
(zakres dostawcy energii elektryczne )

Lokalizac ja szafki elektrycznej sterowania pompowni Sciekdéw
(zakres dostawcy pompowni

Ogrodzenie o wysokosci 1,8 m z siatki w ramce z kogtownika, na cokole
betonowym szer. 0,20 m, wys, 0, 2 m (tylko od strony ogrodu

Krawedz ‘Polbruku’ zoatopl¢é w krawedzl jezdnl ~

Pompownia Sciekéw w obudowie betonowej o Srednicy wewn. 1,50 m i wysokosci 6,85 m

AROT _AVS0 lub OPTO40

Lampo_oswietlenia dziatki pompowni typ Annecy CDS 560 PL-T 3%aW Philips,
H=3,5 m, z wtocznikiem zmierzchowym, zasilanie YAKY 3xI6

H=6,85 m

Powierzchnia catkowita dziatki pompowni 49,0 m2
Powierzchnia utwardzenia Polbrukiem 43,2 m2
Ogrodzenie L=12,0 m. Dlugos¢ kraweznika 22,9 m

Przekrgj

Kominek wentylocy jny PCVI110

1:50

Wtaz we JSclowy nlerdz.

/Anwm

Zblornik Zzelbetonowy

EEBWDID_EDQN.|\

Lahcuch do pomp

Prowadnice nierdz.

Plon ttoczny nierdz. DN6S

Pompa zotopialna DN=80 mm
@p=3,91 I/s; Hp=53 mH20;
N=17 kW

Kolanho stopowe

Szafa sterownicza

Z

Zawbr z nasado stazackq #52 do
plukania kolektora ttocznego

Zosuwo_odcina Joca zel. DN65S

89,50

86,15

u/_A_)on_mn ttoczny PEC 90x79,2 >

Zowbr zwrotny Zel, DN65
Kréciec wlotowy PCV

Ralarm poziom alarmowy

msgx poziom maksymalny

Czu jnik ptywakowy
taficuch do ptywakéw

m3_3 poziom minimalny

Sonda hydrostatyczna

84,55

T

Kominek wentylacy jny PCV110

=1,5 m——

apis@apis.pila.pl

Kréciec wlotowy PCV200

Kréciec elektryczny PCV110

Kominek wentylocy jny PCVI110

AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ "APIS"
64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel/fax: (067) 212-00-88, e-mail:

Zamawiajacy:

Gmina Lwoéwek
64-310 Lwowek, ul. Ratuszowa 2

Obiekt: Kanalizacja sanitarna w gminie Lwowek, pow. Nowy Tomysl|
ETAP I, Zadanie 2 - Miejscowosci: Pakostaw, Brody, Brédki
Temat: P S,
Brodki, pompownia Sciekéw PS-4, dz. 222.
Branza Sanitarna Stadium Projekt Budowlany
Stanowisko: Imig i nazwisko Nr uprawnien bud. Podpis
Projektowat: mgr inz. Edward Rodziewicz WKP/0116/PWOS/06
Obracowat mgr inz. Kamila Dassui
p ’ mgr inz. Zbigniew Lorenc
Sprawdzit: mgr inz. Helena Rodziewicz WKP/0114/POOS/06
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