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OKRESOWA OCENA
jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi
z Wodociggu publicznego Chmielinko za rok 2021

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyslu na podstawie
art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz.
195) art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po analizie sprawozdan z przeprowadzonych badan
laboratoryjnych probek wody pobranych w ramach nadzory Sprawowanego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyslu oraz w ramach
kontroli wewngtrznej prowadzonej przez zarzadce Wodociggu publicznego Chmielinko —
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lwéwku Sp. z o. 0., ul. Powstancow Wlkp. 40, 64-310
Lwowek,

stwierdza
przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
pochodzgcej z Wodociggu publicznego Chmielinko.

W 2021r. w ramach nadzoru nad Jakosciag wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
pelnionego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyslu,
a takze w ramach kontroli wewngetrznej prowadzonej przez zarzgdeg ww. wodociggu, pobrano
tacznie 7 probek wody. Probki wody zostaly pobrane w Wyznaczonych punktach zgodnosci
w ramach realizacji harmonogramu poboru probek wody uzgodnionego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyslu. “f

Analizy jakosci wody dokonano w oparciu o informacje dotyczace spetnienia na
nadzorowanym obszarze wymagan okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz zdarzen mogacych mie¢ negatywny wplyw na zdrowie
publiczne zwigzanych z Jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wsr6d pobranych prébek wody zakwestionowano | probke pobrang z sieci Wodociggu
publicznego Chmielinko ze wzgledu na  pojedyncze przekroczenie  parametru
mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli. Stwierdzone ww. przekroczenie dopuszczalnych
wartosci parametru w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi wystapity krotkotrwale
i nie stanowily istotnego zagrozenia dla zdrowia ludzkiego. W przypadku przekroczenia
zarzadzajacy wodociggiem podejmowal natychmiastowe dzialania naprawcze zmierzajgce do
usunigcia nieprawidlowosci, a poprawe jakosci wody potwierdzano wykonaniem badan
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laboratoryjnych. W 2021r. nie stwierdzono wystgpowania statych, utrzymujacych sig
dtugotrwale przekroczen badanych parametrow. Pozostate probki wody w zakresie zbadanych
parametrow fizykochemicznych i mikrobiologicznych spetnialy wymagania okreslone w
zatgcznikach nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). W zwigzku
w powyzszym woda z Wodociggu publicznego Chmielinko w 2021r. spetniata wymagania
okre$lone w ww. rozporzadzeniu w zakresie oznaczonych parametrow.

Wobec powyzszego obowigzuje tres¢ decyzji wydanej przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyslu z dnia 08.10.2007r. znak sprawy:
ON-HK-420/1/3W-3(1)/07 stwierdzajacej przydatnos¢ wody do spozycia.

Z-ca Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosiawa Luczak-Bgbelek
specjalista epidemiolog
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